
Tabela nr 1

Pi kj Psz

- - - kW - kW
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Odbiory podstawowe
1.1 Pompa 1 kpl. 1 4,0 4,0 1 4,0

1.2 Pompa 2 kpl. 1 4,0 4,0 1 4,0

1.3 Pompa 3 kpl. 1 4,0 4,0 1 4,0

1.4 Grzejnik kpl. 1 1,5 1,5 1 1,5

1.5 Oświetlenie kpl. 1 0,2 0,2 1 0,2

1.6 Rezerwa kpl. 1 16,0 16,0 1 16,0

1.7 Razem: 29,7 29,7

2. Zasilanie podstawowe: 29,7 29,7

Moc szczytowa: Psz= 29,7 kW

l.p. Wyszczególnienie Jedn.
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